


























































工事名
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縮 尺
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水野　武明
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株式会社 クリエート建築事務所

表紙・図面リスト

M-00　No Scale
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図面名称

縮 尺

設 計

松戸市 街づくり部 建築保全課
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令和6年2月9日

千葉県知事登録　第1-2111-360号
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一級建築士大臣登録第37324号

株式会社 クリエート建築事務所
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工事場所：松戸市八ケ崎六丁目47番地の1

（八ケ﨑消防署）

案内図 　S=1:2,500

＜凡例＞　　　　　　　：工事場所を示す。

配置図 　S=1:200
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工事箇所は1,2階仮眠室とする

八ケ崎消防署

2階仮眠室

1階仮眠室

＜凡例＞　　　　　　　：工事箇所を示す。

▽　　　　　　　　　　　：搬入口
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工事名

図面名

縮 尺

設 計

松戸市 街づくり部 建築保全課

作成年月日 変更年月日

図面番号

令和6年2月9日

千葉県知事登録　第1-2111-360号

水野　武明

一級建築士大臣登録第37324号

株式会社 クリエート建築事務所

案内図・配置図

M-031:2500・1:200



0.03kW

0.03kW

0.03kW

設 置 場 所名　　　　称記号 仕　　　　　　　　　　　　　　　　　様 台　数 備　　　　　　考
相 Ｖ

電気容量

ハウジング用マルチエアコン

（室外機）

200

ハウジング用マルチエアコン

（室内機）

単 200

設 置 場 所名　　　　称記号 台　数仕　　　　　　　　　　　　　　　様 　　備　　　　　　考

型　　　式

消費電力

ACP-2

ACP-1 空冷ヒートポンプ式

空冷ヒートポンプ式

単

（室外機）

200

（室内機）

単 200

空冷ヒートポンプ式

空冷ヒートポンプ式

単 ３

８

空調設備機器表【新設】 

換気設備機器表【新設】 

HEU-1 全熱交換器 仮眠室

換気能力 110～250ｍ3/ｈ（微弱～強設定）

静圧 28～145 Pa（微弱～強設定）

天井埋込型

15～90W（単相200V）

参考品番　LGH-N25RXW2

キュービクルスペース

４

空調機器表　(２階)【撤去】

加湿機器表　(１階)【撤去】

空調機器表　(１階)【撤去】

換気機器表　(１階)【撤去】
仮眠室Ｄ～Ｇ

仮眠室Ａ～Ｂ

１

４

冷媒φ6.4×φ9.5　ドレン 20A

消費電力

型　　　式

冷房能力

暖房能力

消費電力

付　属　品

配管サイズ

その他必要部品一式

型　　　式

冷房能力

暖房能力

配管サイズ

消費電力

消費電力

2.2 kW

2.5 kW

小型タイプ・マルチ室外機

9.0 kW

9.6 kW

圧縮機定格出力

壁掛架台、

室内機４台組み合わせ

　送風機出力

天井カセット形シングルフロータイプ

付　属　品 液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ（ｼｽﾃﾑ制御用ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ付）、標準ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ機構

　　　その他必要部品一式

消費電力

型　　　式

冷房能力

暖房能力

消費電力

付　属　品

配管サイズ

その他必要部品一式

型　　　式

冷房能力

暖房能力

配管サイズ

消費電力

消費電力

2.2 kW

2.5 kW

冷媒φ6.4×φ9.5　ドレン 20A

小型タイプ・マルチ室外機

圧縮機定格出力

壁掛架台（１階屋外は基礎ブロック）

　送風機出力

天井カセット形シングルフロータイプ

付　属　品 液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ（ｼｽﾃﾑ制御用ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ付）、標準ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ機構

　　　その他必要部品一式

室内機３台組み合わせ

6.8 kW

9.0 kW

参考品番

参考品番

参考品番

参考品番

MXZ-9021AS

MLZ-M2222AS-IN

MXZ-6821AS

MLZ-M2222AS-IN

1.31kW

1.97kW

　0.088kW　1.8kW

冷媒管φ6.4×φ9.5

2.33kW

2.25kW

冷媒管φ6.4×φ9.5

　2.4kW 　0.088kW

0.02kW

記 号 名   称 設置場所 規格 ・ 仕様 電源 数量 参考型番 区分 備  考

MAI-1-1
天井カセット形(4方向吹出形）
冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW
標準ｴｺﾊﾟﾈﾙ ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共

単相200V FXYFP56DB53W室内機：1F仮眠室（救）
パッケージエアコン(室内機)

空冷ヒートポンプ式

定格消費電力

記 号 名   称 設置場所 規格 ・ 仕様 電源 数量 参考型番 区分 備  考

VF-2 天井扇
低騒音形インテリアタイプ

単相100V 54W VD-20ZXP12-FP1F仮眠室（救）
150φ×350ｍ3/h×49Pa

１

１

設置場所
(kg/h)

消費電力
(W)

規格 ・ 仕様 数量 参考型番 備  考

2.2 570 83W WM-HRM101

記 号

K-1

名   称

天井埋込カセット型　 WM-VCJ22001F仮眠室

加湿能力定格風量

(ｍ3/h)
定格電源

単相100V １

ﾌｧﾝ電動機出力

ﾌｧﾝ電動機出力

定格消費電力

記 号 名称 設置場所 型式・仕様

能力

PAC-202
空冷ヒートポンプ式
パッケージエアコン

天井カセット形

(化粧パネル付)
4.5 5.0

PAC-203
空冷ヒートポンプ式
パッケージエアコン

2F仮眠室(2)
天井カセット形

(化粧パネル付)
5.6 6.3

PAC-204
空冷ヒートポンプ式
パッケージエアコン

2F仮眠室(3)
天井カセット形

(化粧パネル付)
4.5 5.0

冷房 暖房

(kW) (kW)

送風機

消費電力 室内機 室外機 組数室外機 室内機 室外機

リモコン
相 相 出力

(kW)
相

（kW)
出力

3 200 3 200 3 200 0.070 1.08 1 1 1 ○

3 200 3 200 3 200 0.070 1.44 1 1 1 ○

3 200 3 200 3 200 0.070 1.08 1 1 1 ○

0.85

1.18

0.85

0.053

0.053

0.053

圧縮機
(電動機)

(kW)(V)
出力

(V)
電圧 電圧

(V)

防振装置
ドレ
ンア
ップ

室外機
固定金物

参考型番 備考

防振ゴム ○
めっき仕上げ

防振ゴム ○
めっき仕上げ

防振ゴム ○
めっき仕上げ

2F仮眠室(1)

電圧

　滴下浸透気化式加湿器

ワイヤードリモコン

ワイヤードリモコン

ワイヤードリモコン

壁掛鋼製溶融亜鉛

壁掛鋼製溶融亜鉛

壁掛鋼製溶融亜鉛
SZRC50BCT

SZRC63BCT

SZRC50BCT

ｻｰﾓ位置

換気機器表　(２階)【撤去】

記 号 名   称 設置場所 規格 ・ 仕様 数量 相
電圧

(V)

消費

電力
参考型番 備  考

VF-11 天井扇 単 100 62W VD20ZXP10-FP

VF-21 天井扇 仮眠室(2) 1 単 100 78W VD23ZXP10-FP

低騒音方ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ

低騒音方ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ

150φ×350m3/h×50Pa

150φ×450m3/h×50Pa

天井脱着枠付(スラブ吊棒共）

天井脱着枠付(スラブ吊棒共）

2仮眠室(1)、(3)

加湿機器表　(２階)【撤去】

記 号 名   称 設置場所
消費電力

(W)
規格 ・ 仕様 数量 参考型番 備  考

K-201 2F仮眠室(1) 2.2 570 83W 1
WM-VCJ2200
WM-HRM101

K-202 2F仮眠室(2) 2.2 570 83W
天井埋込カセット型　

1
WM-VCJ2200
WM-HRM101

K-203 2F仮眠室(3) 2.2 570 83W
天井埋込カセット型　　

1
WM-VCJ2200
WM-HRM101

(ｍ3/h)(kg/h)

天井埋込カセット型　
　滴下浸透気化式加湿器

　滴下浸透気化式加湿器

　滴下浸透気化式加湿器

加湿能力 定格風量
定格電源

単相100V

単相100V

単相100V

　(ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄ内蔵型ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、ドレンポンプ付)

　(ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄ内蔵型ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、ドレンポンプ付)

　(ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄ内蔵型ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、ドレンポンプ付)

　(ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄ内蔵型ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、ドレンポンプ付)

１．空気調和設備工事

工 事 概 要

八ケ崎消防署仮眠室個室化に伴い、空気調和設備・換気設備の改修工事を行う。

　(1)　個室化した各室に空調機を新設する。

２．換気設備工事

３．撤去工事

　(1)　既設仮眠室にある既設空調機、冷媒管、ドレン管、等の撤去を行う。

　(2)　既設天井内加湿器、加湿用給水管を撤去する。

　(3)　洗面化粧台ユニットの撤去に伴う給水管、排水管の閉塞を行う。

　(1)　全熱交換器を新設し、各室を換気する。

　(2)　全熱交換器の個別リモコン、制御線を新設する。

　(2)　空調機の各室個別リモコン、制御線を新設する。

凡　　　　　例

記　　　　　　号 仕　　　　　　　　　　　　　　様名　　　　　称 備　　　　　　　考

ド　レ　ン　管

リモコン配線

リ　モ　コ　ン

D

空調冷媒用被覆銅管　（制御線共巻）

リモコン　ＭＭ１（Ａ）ＳＢ２ヶ用共

R

R

ド　レ　ン　管 D

屋内　保温付塩ビ管ＶＰ

屋外露出　カラーＶＰ

冷　　媒　　管

ＥＭ-ＣＥＥ（1.25-2C）露出部ＭＭ１（Ａ）

ACP-1-1

ACP-2-1

、Ｈ～Ｍ

１階屋外

ハウジング用マルチエアコン

ハウジング用マルチエアコン

付　属　品 液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ（ｼﾞｰﾆｱｽ）、防振吊金具、その他必要部品一式

接続・切断・閉塞

空調機器表　(２階)【改修】

記 号 名   称 設置場所 規格 ・ 仕様 電源 数量 参考型番 区分 備  考

MAO-1
更新用個別運転ﾏﾙﾁ　ｸﾚｰﾝﾚｽ　3ﾕﾆｯﾄ
冷房能力45.0kW 暖房能力50.0kW
防振架台、室外機連結配管ｷｯﾄ共

3相200V RQCYP450BB
冷12.3kW 暖12.7kW

室外機：2F屋外室外機置場（北）
パッケージエアコン(室外機)

空冷ヒートポンプ式

定格消費電力

１

ﾌｧﾝ電動機出力

(2.9+2.9+3.7kW)

0.03kW

（室内機）

単 200

空冷ヒートポンプ式

１

仮眠室Ｃ 型　　　式

冷房能力

暖房能力

配管サイズ

消費電力

消費電力

2.2 kW

2.5 kW

冷媒φ6.4×φ9.5　ドレン 20A

壁掛形タイプ

付　属　品 液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ（ｼｽﾃﾑ制御用ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ付）、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ

　　　その他必要部品一式

参考品番

MSZ-2221ZXAS-W-IN

0.03kW

ACP-2-2

キュービクルスペース

L

ハウジング用マルチエアコン

点　検　口 特記なきものは建築工事（□450）

既　設　冷　媒　管 ER

既 設 ド レ ン 管 ED

既　設　給　水　管 ES

工事名

図面名称

縮 尺

設 計

松戸市 街づくり部 建築保全課

作成年月日 変更年月日

図面番号

令和6年2月9日

千葉県知事登録　第1-2111-360号

水野　武明

一級建築士大臣登録第37324号

株式会社 クリエート建築事務所

工事概要・凡例・機器表【改修前・改修後】

M-04　No Scale
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【改修前】
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2階室外機置場 S=1:50

撤去残置

区分点

洗面化粧台撤去（電気温水器共）：１台

給水管(φ20）・排水管(φ25）は床上にて管端閉塞処理
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室外機ハト小屋【既設】
マルチ室外機【既設】 ﾌﾛﾝﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ・内機数再設定

1

MAO

既設点検口

【改修後】

１階平面図　S=1:50
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工事名

図面名

縮 尺

設 計

松戸市 街づくり部 建築保全課

作成年月日 変更年月日

図面番号

令和6年2月9日

千葉県知事登録　第1-2111-360号

水野　武明

一級建築士大臣登録第37324号

株式会社 クリエート建築事務所

1階平面図【改修前・改修後】(空調設備、給排水設備)

M-05　1:50
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【改修後】

2階平面図　S=1:50
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既設貫通穴補修

梁下天井内壁面にて
50φコア抜き　

ドレン管テラス面にて開放（３か所）
トラップ新設（３か所）
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松戸市 街づくり部 建築保全課

作成年月日 変更年月日

図面番号

令和6年2月9日

千葉県知事登録　第1-2111-360号

水野　武明

一級建築士大臣登録第37324号

株式会社 クリエート建築事務所

1階平面図【改修前・改修後】（換気設備）
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《 松戸市建築工事提出書類等一覧表 》（2023.10）  

 

１．工事名称   松戸市八ケ崎消防署仮眠室個室化改修機械設備工事                                   

 

２．工事場所   松戸市八ケ崎六丁目４７番地の１                                  

 

３．工  期   令和  年  月  日 から 令和 ８年 ３月１９日 まで 

  

４．CADデータの貸与   ■有  □無 

※1.基準等にある「建」とは「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を指す。 

※2.基準等にある「電」とは「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版」を指す。 

※3.基準等にある「機」とは「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版」を指す。 

※4.基準等にある「請負契約○○条」は「工事請負契約書」を指す。 

 

摘 要 様式 部数 基準等 

提出責任者 

※記入無は 

現場代理人 

工

  

事

 

着

 

工

 

前

  

に

 

提

 

出 

■工事実績情報（工事カルテ）の登録 

（受注登録工事カルテ受領書、受注登録データ） 

※契約額が500万円以上（契約後10日以内に登録） 

 

 

【契約後14日以内】 

 

報告 

 

1 建1.1.4 

電1.1.4 

機1.1.4 
松戸市建設工事

適正化指導要綱 

 

 

□電気保安技術者通知書 

（資格者証の写し） 

【契約後14日以内】 

 

承諾 1 

 

建1.3.3 

電1.3.2 

機1.3.2 

 

 

■施工体制台帳･下請業者選定通知書･施工体系図 

【下請契約後14日以内に提出（下請契約がない場合不要）】 

 

報告 2 

 

請負契約第7条 

建1.1.5 

電1.1.5 

機1.1.5 
松戸市建設工事

適正化指導要綱 

 

 

 

代表者 

 

■実施工程表 

※建築・電気・機械などの関連工事工程も記載 

【初回打合せ後速やかに】 

 

承諾 

 

1 

 

建1.2.1 

電1.2.1 

機1.2.1 

 

 

■総合施工計画書 

１．組織表(現場代理人、主任技術者、工事用電

力設備の保安責任者など)、緊急連絡体制、

仮設計画図 

２．工事概要、建物概要、予想される災害・公害

対策、出入口の管理、危険箇所の点検方法、

火災予防、養生・片付け、工事の保険、関係

官公署その他の関係機関への届出等一覧表  

など 

【初回打合せ後速やかに】 

 

報告 

 

1 建1.2.2 

電1.2.2 

機1.2.2 
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摘 要 様式 部数 基準等 

提出責任者 

※記入無は 

現場代理人 

工 

 

事 

 

中 

 

に 

 

提 

 

出 

■設計図書の照査報告書 

【適宜】 

 

報告 1 請負契約第19条 

 
代表者 

■工種別施工計画書 

※資格者名簿・資格者証、使用資機材、使用材料・

機材品質証明書などを添付 

 

承諾 

 

1 建1.2.2 

電1.2.2 

機1.2.2 

 

主任技術者 

及び現場代理人 

■施工図等（施工図、製作図、カタログ等） 
 ※施工図、製作図は主任・現場が全ての図面に記名 

 

 

承諾 1 建1.2.3 

電1.2.3 

機1.2.3 

 

主任技術者 

及び現場代理人 

■発生材処理計画書 

 産廃業者と契約書の写し（単価記載） 

 産廃業者の許可書の写し 

 再資源利用（促進）計画書 

建設副産物情報交換システム工事登録証明書 

※登録は契約額が100万円以上 

【廃棄物搬出前】 

 

報告 1 建1.3.11 

電1.3.9 

機1.3.9 

 

 

 

□月報（出来高・進捗表） 

【月初め7日以内】 

 

報告 1   

□定例打合せ記録 

【適宜】 

 

報告 1   

■詳細工程表（月間工程表） 

※年末年始・GW・夏季等については、 

  安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載 

【前月末日まで】 

 

報告 1 建1.2.1 

電1.2.1 

機1.2.1 

 

 

□地業（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭等）工事結果報告書 

 

報告 1 建1.5.4 

 

主任技術者 

及び現場代理人 

■試験結果報告書 

   

報告 1 建1.4.5 

建1.5.6 

電1.4.5 

電1.5.4 

機1.4.6 

機1.5.5 

主任技術者 

及び現場代理人 

□発生土処理報告書 

 

報告 1   

■発生材処理報告書 

産廃業者ﾏﾆﾌｪｽﾄの写し（E票） 

再資源利用（促進）実施書 

建設副産物情報交換システム工事登録証明書 

  【処分後】 

 

報告 1 建1.3.11 

電1.3.9 

機1.3.9 

 

 

 □出来高検査 

 １出来高検査願 

２出来高報告書 

 

報告 1 請負契約第39条 

 

 

□現場休止届（年末年始・GW・夏季等） 

 ※安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載 

報告 1   
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摘 要 様式 部数 基準等 

提出責任者 

※記入無は 

現場代理人 

完 

 

成

 

後

 

に

 

提

 

出 

■関係官公署その他の関係機関への届出等 

【工事完了後速やかに】 

報告 

 

1 

 

  

■しゅん工届 

【工事完了後速やかに】 

 

 1 

 

建1.6.1 

電1.6.1 

機1.6.1 

 

■自主検査記録（現場代理人以外の検査とする） 

【工事完了後速やかに】 

 

報告 

 

1 

 

  

 

■工事写真（建築工事写真撮影基準に準拠） 

 

 ■１工事記録写真 

 ■２完成写真  

【工事完了後速やかに】 

 

 

写真帳 

写真帳 

 

 

 

1 

1 

建1.2.4 

電1.2.4 

機1.2.4 

 

代表者 

 

■完成図 

ＰＤＦ，ＣＡＤデータ 

 

 

ＣＤもし

くはＤＶ

Ｄ   

 

2 

建1.7.2 

電1.7.2 

機1.7.2 

 

 

■電子納品 

電子媒体 

電子媒体納品書 

 

 

ＣＤもし

くはＤＶ

Ｄ  

 

2 

1 

※松戸市建築事業

に係る電子納品

運用ガイドライ

ン（案） 

 

■工事実績情報（工事カルテ）の登録 

（竣工登録工事カルテ受領書、竣工登録データ） 

※500万以上 

 

報告書 

 

1 

 

建1.1.4 

電1.1.4 

機1.1.4 

 

■引渡し関係 

■１予備品等引渡通知書（リスト共） 

□２キーボックス 

 

 3 

 

  

□防水工事に関する保証書 

各種防水仕様による保証書（特記仕様による） 

元請業者、製造業者及び防水施工業者の連名 

 

保証書 

 

3 

 

  

■保全に関する資料 

□１建築物等の利用に関する説明書 

■２保守に関する説明書（機器取扱説明書を含む） 

□３機器性能試験成績書 

■４官公署届出書類 

 

□５総合試運転報告書 

□６総合試運転調整報告書 

原則、

ＣＤもし

くはＤＶ

Ｄ 

 

2 

2 

1 

1 

 

1 

1 

建1.7.3 

電1.7.3 

機1.7.3 

 

 

 

電1.7.3 

機1.7.3 

 

 



《 松戸市建築工事検査・立会い一覧表 》機械設備工事編（2022.4） 

 

１．工事名称   松戸市八ケ崎消防署仮眠室個室化改修機械設備工事  
 

２．工事場所   松戸市八ケ崎六丁目４７番地の１           

 

３．工  期   令和  年  月  日 から 令和 ８年 ３月１９日 まで 

 

 標 仕：公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 

 改標仕：公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 

 

No 検査・立会い項目 基準等 備 考 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

検査 

■１ 品質管理検査(必要に応じて) 

 

 

■２ 機材の検査(承諾済は除く) 

 

 

■３ 一工程の施工の確認及び報告による検査 

 

 

■４ 監督職員の指示による検査 

 

 

立会い 

■１ 主要機器設置施工の立会い 

 

 

■２ 施工後に検査が困難な箇所の施工立会い 

 

 

□３ 総合調整立会い 

 

 

■４ 監督職員の指示による立会い 

 

 

□５ ステンレス鋼管手動溶接時の立会い 

 

 

□６ 主要機器搬入時の立会い 

 

 

標 仕:1 編 1.3.4 

改標仕:1 編 1.3.4 

 

標 仕:1 編 1.4.5 

改標仕:1 編 1.4.5 

 

標 仕:1 編 1.5.4(1) 

改標仕:1 編 1.6.5(1) 

 

標 仕:1 編 1.5.4(2) 

改標仕:1 編 1.6.5(2) 

 

 

標 仕:1 編 1.5.6(1)(ｲ) 

改標仕:1 編 1.6.7(1)(ｲ) 

 

標 仕:1 編 1.5.6(1)(ｳ) 

改標仕:1 編 1.6.7(1)(ｳ) 

 

標 仕:1 編 1.5.6(1)(ｴ) 

改標仕:1 編 1.6.7(1)(ｴ) 

 

標 仕:1 編 1.5.6(1)(ｵ) 

改標仕:1 編 1.6.7(1)(ｵ) 

 

標 仕:2 編 2.5.7(2)(ｲ) 

改標仕:2 編 2.3.7(2)(ｲ) 
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