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131I 134Cs 137Cs 131I 134Cs 137Cs 131I 134Cs 137Cs 131I 134Cs 137Cs

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

・不検出とは、検出限界値未満であることを意味します。また検出限界値とは、測定できる最も小さな値であり、検体ごとに検出限界値は変動(0.4～0.7)します。

・採水の頻度については浄水、原水共に月1回の検査を行います。

7月19日

浄水

幸田配水場常盤平浄水場大金平浄水場小金浄水場

常盤平浄水場着水井 幸田配水場は北千葉広域水道企業団から
受水した水を送っていますので原水の検査
結果については北千葉広域水道企業団の
HPをご覧ください

大金平浄水場着水井

原水

小金浄水場着水井
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